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RESUMO: O aumento da demanda de energia elétrica no Brasil para os próximos 10 anos é de 4,25% ao ano, 
demandando assim uma expansão do sistema de 3,8% a.a., com previsão de crescimento médio da carga de energia 
de 2.900 MW ano-1. O aumento da demanda, somado aos recorrentes déficits hídricos em várias usinas hidrelétricas 
e a lentidão da expansão do sistema de geração sustentável, acarretará aumento do consumo de energia gerada por 
meio de combustíveis fósseis. Neste contexto, a implantação de sistemas híbridos (energia elétrica fotovoltaica e 
aquecedor de água solar) integrados a rede de distribuição de energia elétrica, apresenta-se como uma alternativa para 
reduzir essa demanda, com um potencial de produção média de cerca de 3.000 MWh mês-1 a cada 10 mil casas, que 
corresponde a energia produzida por uma pequena central hidrelétrica de 6 MW (FC = 0,7) de capacidade instalada.
Palavras-chave: energia solar, aquecimento de água, matriz energética.
Integration of photovoltaic systems and water heater solar roofs in residential
ABSTRACT: The increase in electric energy demand in Brazil for the next 10 years is 4.25% per year, thus requiring 
an expansion of the system of 3.8% per year, with an expected average energy load growth of 2,900 MW year-1. The 
increase in demand coupled with the recurring water deficits in several hydroelectric plants and the slow expansion 
of the sustainable generation system will increase the consumption of energy generated by fossil. In this context, 
the deployment of hybrid systems (photovoltaic electricity and solar water heater) integrated electrical power 
distribution network, presents itself as an alternative to reduce this demand, with an average production potential of 
about 3,000 MWh month-1 every 10,000 homes, equivalent to the energy produced by a small hydroelectric power 
plant of 6 MW (FC = 0,7) of installed capacity.
Keywords: solar energy, water heating, energy matrix.
Recebido em novembro/2016; Aceito em março/2017.
1. INTRODUÇÃO
A radiação solar pode ser usada diretamente como fonte 
de energia térmica para o aquecimento de ambientes e para o 
aquecimento de fluidos utilizados no armazenamento de energia 
térmica. Também é uma fonte de energia para a geração de 
eletricidade através de sistemas de energia solar fotovoltaico 
(PV - da nomenclatura em inglês para photovoltaic) (ANEEL, 
2005). Tais aplicações, reduzem a demanda da energia elétrica 
da rede de distribuição, economizando os insumos das outras 
fontes de geração, como termoelétricas e usinas hidrelétricas.
No Brasil, os sistemas de aquecimento de água solar (AAS) 
são mais encontrados nas regiões Sul e Sudeste, devido a 
características climáticas. Já os sistemas de energia solar 
(PV), são mais encontradas nas regiões Norte e Nordeste, em 
comunidades sem rede de energia elétrica (ANEEL, 2005). 
No primeiro caso, influencia diretamente na redução da 
demanda da energia das redes públicas e a segunda, minimiza 
o isolamento do usuário das grandes redes de distribuição de 
energia elétrica.
A junção dessas duas tecnologias de aproveitamento da 
radiação solar por uma população, pode proporcionar maior 
estabilidade na rede de distribuição de energia elétrica, 
através da redução da demanda de energia gerada pelas usinas 
hidrelétricas e termoelétricas. Essa redução da demanda seria 
bem-vinda, em períodos prolongados de baixa precipitação nas 
cabeceiras de usinas hidrelétricas, como ocorrido nos últimos 
cinco anos, que acarretou um déficit hídricos nas usinas do 
sudeste brasileiro, sendo necessário a compensação com a 
geração por combustíveis fósseis e consequente aumento da 
tarifa do consumo de energia elétrica. E nesse ponto, falta 
incentivos e estudos de impactos da adoção desses sistemas 
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mistos residenciais no armazenamento das usinas hidrelétricas 
e no sistema nacional de distribuição.
Dessa forma, este trabalho apresenta uma revisão prévia 
dos elementos e estudos a respeito de sistemas fotovoltaicos 
e aquecedores solares em telhados residenciais e analisa a 
oportunidade da criação de um cluster econômico, levando a 
discussão para a potencial influência da implantação desses 
sistemas na redução da demanda de energia elétrica da 
rede de distribuição. E ainda, apresenta duas propostas de 
aproveitamento solar em telhados residenciais em um cenário 
de 10 mil residências.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Ponto de vista
No período de 2010 a 2012, o Brasil apresentou um 
crescimento médio de 3,7% na demanda de energia, todavia, 
posteriormente ocorreu uma redução. Mesmo com um cenário 
desfavorável economicamente, a estimativa é que o crescimento 
da demanda de energia, previsto para o período de 2015 a 2024, 
seja próxima de 4,2% a.a. (MME; EPE, 2015). Esse aumento 
da demanda reflete na necessidade de ampliação do parque 
de geração. Dessa forma, o crescimento médio anual da carga 
de energia, num horizonte decenal, é de 2.900 MW
med.
, o que 
representa uma taxa de expansão de 3,8% a.a., (MME; EPE, 
2015) equivalente a uma UHE (com capacidade semelhante a 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte) a cada 19 meses. 
A crise ocasionada pelo aumento da demanda, somado ao 
lento aumento do parque tecnológico de geração de energia e 
agravado pelo déficit hídrico em várias usinas hidrelétricas, 
indicam a necessidade de se buscar alternativas para o 
aumento da disponibilidade de energia elétrica. Dessa forma, 
a implementação de sistemas AAS, em paralelo a um sistema 
PV, integrado à rede, se apresentam como uma alternativa para 
diminuição da demanda sobre o potencial hidráulico armazenado 
nas usinas hidrelétricas podendo, futuramente, proporcionar um 
sistema mais equilibrado em geração de energia com base em 
fontes renováveis.
2.2. Características de um sistema PV
As tecnologias PV podem ser divididas em três categorias 
ou gerações: 
• Módulos de primeira geração: compostas de silício 
cristalino (c-Si), mono ou multicristalino, com células 
de 180-250μm de espessura. 
• Módulos de segunda geração: compostas de silício 
amorfa (a-Si), que utilizam camadas muito finas com 
1μm de espessura, conhecidas por células de filmes 
finos. 
• Módulos de terceira geração: definidas como uma 
tecnologia que deveria ser produzida com materiais, não 
tóxicos, de fina camada e de grande eficiência. 
Após a evolução dos semicondutores na década 1950, 
os módulos de primeira geração que utilizavam estruturas 
cristalinas de silício, atingiram uma eficiência 15%. Em 
seguida, com o desenvolvimento da microeletrônica em 1970, 
os módulos atingiram 17% e eficiência, e a partir de 1980, os 
módulos se aproximaram de 25% de eficiência (GREEN et al., 
2001).
De modo geral, os módulos PV de silício podem ser 
classificados em monocristalino e multicristalino, que em 
comparação aos outros tipos de tecnologia PV, apresentam a 
maior eficiência comercial e representam, pelo menos, 80% da 
produção mundial (GUL et al., 2016).
Já os módulos de terceira geração, englobam as novas 
tecnologias PV que usam células fotovoltaicas orgânicas (OPV) 
e apresentam o fator limitante, que são os elevados custos de 
aquisição e a baixa expectativa de vida útil, em comparação as 
placas de primeira e segunda geração (PARIDA et al.,2011).
A eficiência dos sistemas PV pode ser dada pela relação entre 
a potência da célula PV e a área da célula ou do modulo, pela 
irradiância, em condições padrões (ABNT, 2013):
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em que:
η(%) - é a eficiência de conversão fotovoltaica;
PMP  - é a potência máxima do gerador PV;
AMT  - é a área total do modulo PV;
AGT  - é a área total da célula PV;
GTOT  - é a irradiância total.
Essa mesma relação, também influencia na área ocupada 
(Tabela 1) pela placa PV, sendo que o modulo composto por 
silício amorfo (a-Si) é 2 a 3 vezes superior à área de um sistema 
de silício cristalino (c-Si). Outra questão relevante, é que os 
módulos PV menos eficientes apresentam melhor relação R$/
m², mesmo necessitando de áreas maiores para gerar a mesma 
potência. Já os módulos cristalinos, apresentam menores custos 
de instalação por necessitarem menores áreas de operação 
(PINHO; GALDINHO, 2014).
Os módulos monocristalinos são amplamente utilizados, 
devido a melhor eficiência em comparação com os módulos 
Tecnologia Área requeria para 1 kWp
Monocristalino (c-Si)
Células de Alto desempenho
7m² - 9m²
5,5m² - 10m²
Multicristalino (p-Si) 7,5m² - 10m²
Cobre índio disseleneto (CIS) 9m² - 11m²
Cádmium telluride (CdTe) 9m² - 11m²
Amorphous Silicon (a-Si) 14m²-20m²
Tabela 1. Comparação da área ocupada com diferentes 
tecnologias PV para um sistema de 1 kWp (adaptado de DGS, 
2008).
Table 1. Comparison of the occupied area with different PV 
technologies for a 1 kWp system (adapted from DGS, 2008).
(1)
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multicristalino, podendo chegar a 24,4% de eficiência (ZHAO 
et al.,1998), no entanto, salienta-se que a eficiência dos módulos 
é menor que a eficiência da célula PV. 
Segundo Gul et al. (2016), a empresa líder na fabricação de 
módulos PV é dos EUA e alcançou uma eficiência de 20,4% em 
seus módulos, segundo teste realizado pelo National Renewable 
Energy Laboratory (NREL), em 2015.
Os módulos multicristalino ou policristalino apresentam uma 
eficiência menor, que pode chegar a 19,8% (ZHAO et al., 1988), 
porem possuem menores custos de fabricação e chegam a um 
custo mais acessível ao mercado, sendo muitas vezes preferidos, 
mesmo sendo menos eficazes que os módulos monocristalinos 
(GUL, 2016).
Segundo Gul et al. (2016), metade das empresas que 
fabricam essas placas, estão localizadas na China e na Alemanha, 
e desenvolvem materiais com eficiências que variam de 15,0 à 
16,9%; sendo que a maior eficiência em módulos comerciais 
é de 16,9%, alcançadas por uma empresa de Taiwan (T10 da 
Neo Solar Power Corporation).Os módulos de índio disseleneto 
de cobre (CIS), que também podem apresentar o Gálio em sua 
composição (CIGS), (WALTER et al., 1997), pode chegar a 
uma eficiência 18,8%, como acorrido em um teste realizado 
em dezembro de 2013 (GUL, 2016).
Os módulos de telureto de cádimo (CdTe) é um dos materiais 
mais promissores para tecnologia de película fina, com eficiência 
que podem variam de 11,2% a 17,3%, (GUL, et al., 2016) 
As placas de silício Amorfo (a-Si) são comumente 
desenvolvidas em forma não cristalina, sendo a mais popular 
entre as tecnologias de película fina, porém mais propensa a 
degradação. Algumas das variedades de a-Si são de carboneto 
de silício amorfo (a-SiC), germânio de silício amorfo (a-SiGe), 
silício microcristalina (µ-Si) e nitreto de silício amorfo (a-SiN) 
(PARIDA et al., 2011).
Dentre os módulos fabricados a-Si, destaca-se o modulo da 
Stion Corporation dos EUA, com eficiência de 13,8% (GUL 
et al., 2016). Em regiões quentes, a temperatura de módulos 
PV integrado a cobertura, podem chegar a 80°C, afetando sua 
eficiência, pois a tensão dos módulos diminui proporcionalmente 
com o aumento da temperatura. Os módulos de película fina 
(tecnologia a-Si e Silício microcristalino – a-Si/μc-Si), são as 
opções mais adequadas para integração arquitetônica, devido 
ao baixo coeficiente de temperatura (BLOEM, 2008). Os 
módulos PV integrados as edificações, sofrem interferências 
de temperatura e ventilação (Figura 1), necessitando cuidados 
especiais na escolha do local e modelo de modelo. 
Esse aumento da temperatura por longos períodos, degradam 
as células, reduzindo sua vida útil. Os conjuntos de vidro/
encapsulante, com o tempo, perdem elasticidade e a capacidade 
de proteger a célula da radiação ultravioleta e infravermelho 
(SEFID et al. 2012).
Outro fator importante, na escolha dentre as diferentes 
tecnologias PV, está relacionado com as diferentes respostas 
a diferentes comprimentos de onda (resposta espectral). 
Cada tipo de placa PV, apresenta uma faixa do espectro mais 
adequada, para melhor produção de energia. Por exemplo, 
a tecnologia de a-Si possui resposta espectral voltada para 
baixos comprimentos de onda, na cor azul, sendo indicada para 
regiões com predominância de céu nublado e baixa irradiância 
(GOTTSCHALG et al., 2005).
Observa-se, que a medição da radiação solar é importante 
para o desenvolvimento de projetos de captação e conversão da 
energia solar, permitindo a análise de viabilidade de instalação 
de sistemas PV em uma determinada região, garantido máximo 
aproveitamento do recurso ao logo do ano.
Tais informações podem ser obtidas usando o piranômetro, 
para medição da radiação global, e o pireliômetro, para medição 
da irradiação direta (PINHO, 2014)
Os dados históricos de irradiação solar, também podem ser 
estimados com base em dados meteorológicos, como o número 
de horas de insolação e a nebulosidade. Outra alternativa é a 
utilização de métodos computacionais que permitem analise de 
estimativas obtidas por satélite, correlacionando com medições 
terrestres e informações geográficas (HAAG, 2012 e PINHO, 
2014). 
Já o desempenho de um sistema PV é tipicamente medido 
pela Taxa de Desempenho (TD), que é definida como a 
razão entre o desempenho real do sistema e o desempenho 
máximo teórico possível. Para sistemas PV conectados à rede 
residenciais, bem ventilados e não sombreados, uma TD entre 
70 e 80% pode ser esperada para as condições brasileiras. 
Contudo, o desempenho do sistema PV é fortemente 
influenciado pela temperatura ambiente e pela tecnologia 
PV utilizada. Para reduzir a incerteza na estimação da TD do 
sistema PV, pode ser utilizado softwares de dimensionamento 
como o PVSOL e o PVSYST (NASCIMENTO, 2013).
Em todos os casos, a simplicidade do sistema PV, permite a 
geração de energia elétrica no próprio local de consumo, evitando 
custos e perdas de transmissão e distribuição, em comparação a 
outras fontes geradoras (DELUCCHI; JACOBSON, 2011). Essa 
simplicidade, aliada ao tempo de vida útil dos módulos (20 a 30 
anos), torna o PV, uma alternativa de geração de energia elétrica 
adequada para integração as unidades residenciais ligadas a 
rede de distribuição.
Países como Japão e Alemanha, são pioneiros em programas 
de incentivo a essa integração há mais de 20 anos (BRAUN-
GRABOLLE, 2010). Sucessos desse tipo, mostram que essa 
forma de geração, pode complementar a matriz energética 
brasileira, permitindo a manutenção do armazenamento da 
energia potencial hidráulica nos reservatórios das usinas 
hidrelétricas, para uso em momentos de picos de demanda.
Figura 1. Variação de temperatura do modulo PV em função 
da irradiância, em diferentes tipos de integração (adaptado de 
BLOEM, 2008).
Figure 1. Variation of temperature of the PV module as a 
function of irradiance, in different types of integration (adapted 
from BLOEM, 2008).
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Dessa forma é possível avaliar e identificar quais são as 
melhores opções de sistemas PV para cara região do Brasil, 
levando em consideração a irradiação solar e a temperatura de 
trabalho.
2.3. Aquecimento solar e armazenamento
Em 2015, cerca de 25,1% do consumo total de energia 
elétrica do país foi destinado ao setor residencial, que apresentou 
um aumento de consumo de 53% nos últimos 10 anos, chegando 
ao consumo de 131.315 GWh, conforme o Balanço Energético 
Nacional do Brasil (EPE, 2016). Desse percentual, parte é 
convertida para aquecimento de água, variando de acordo com a 
região e as condições socioeconômicas. Na Europa, o percentual 
de energia elétrica demandada para o aquecimento de água pode 
chegar a 84% em uma residência (LINDER; BHAR, 2007). No 
caso do Brasil, por questões climáticas e socioeconômicas, deve 
ser menor, porém, também representa um grande potencial para 
converter a radiação solar em calor sensível utilizável, através 
de aquecedores solares.
Um sistema de aquecimento de água solar (AAS), depende 
de um sistema de armazenamento de energia térmica (TES), 
classificada pelo mecanismo de armazenamento (sensível, 
latente ou química) e pelo conceito de armazenamento (ativo 
ou passivo). Porém, neste artigo, será considerado apenas os 
mecanismos de calor sensível da própria água (ativo ou passivo) 
(Figura 2).
Dessa forma, a água passa pelo coletor solar e segue 
para o armazenamento. Esses sistemas baseados em calor 
sensíveis são normalmente mais simples e mais baratos do que 
outras alternativas. Seus conceitos são bem aceitos, viáveis 
e amplamente utilizados. De acordo com Hadorn (2008), o 
armazenamento na faixa 20-80◦C tem sido feito há séculos com 
água, e continuará sendo a melhor opção custo-benefício para 
combinações e integração residencial.
As principais características de um sistema TES são:
• Boa capacidade de energia por unidade de volume ou 
peso;
• Faixa de temperatura de operação de 60º a 80º;
• Propriedades médias de transporte de energia 
(toxicidade, corrosividade, capacitância de calor);
• Boa estratificação temporária da unidade de 
armazenamento;
• Baixa potência necessária para a adição ou remoção 
de calor;
• Menor custos dos materiais utilizados na construção do 
reservatório associado com o sistema;
• Maior controle das perdas térmicas do sistema de 
armazenamento;
• Menor curso.
Obviamente, a alta capacidade térmica (densidade x calor 
especifico) é um fator importante de um bom sistema de 
armazenamento. A limitação do espaço é um problema em 
aplicações residenciais, sendo importante a capacidade de 
manutenção do calor do TES e a capacidade de absorver ou 
libertar calor a uma taxa suficiente para a aplicação desejada. 
Esta taxa é dependente da difusividade térmica do meio para 
os sólidos e a possibilidade de obtenção de elevadas taxas de 
transferência de calor por convecção para líquidos. Em geral, é 
mais fácil a troca de calor com líquidos, já os sólidos são mais 
fáceis de estratificar e conter.
A estratificação permite um aumento da qualidade de energia 
(exergia) dentro do reservatório e facilita o armazenamento 
do calor absorvido. Rysanek (2009) e Cruickshank (2009), 
avaliaram a exergia, ou potencial de trabalho útil desses sistemas 
de armazenamento. 
A água utilizada no armazenamento de calor, apresenta 
a faixa de temperatura limitada de 20 a 80°C, próximo da 
temperatura do fluido que sai dos coletores solares típicos. 
Porém, esse limite, não afeta aplicações residenciais, 
considerando que essa faixa é o suficiente para o atendimento 
domiciliar. Outra vantagem, está nas altas taxas de transferência 
de calor convectivo, permitindo altas taxas de extração, mesmo 
com difícil estratificação.
3. PROPOSTAS DE INTEGRAÇÃO PV + AAS
A pesquisa realizada para o desenvolvimento deste trabalho, 
está voltada a defesa da implantação de sistemas fotovoltaicos 
e aquecedores de água em telhado residenciais, ao ponto de 
diminuir a carga demandada da rede de distribuição de energia 
elétrica, permitindo assim, a manutenção do armazenamento 
do potencial hídrico dos reservatórios de usinas hidrelétricas 
com déficit hídrico. 
Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, pautando-se 
no levantamento da experiência de aplicação desses sistemas 
integradas a rede, como apresentado anteriormente, afim de 
Figura 2. Sistemas de aquecedores solar: (a) passivo e (b) ativo 
(adaptado de CRUICKSHANK, 2009).
Figure 2. Solar heater systems: (a) passive and (b) active 
(adapted from CRUICKSHANK, 2009).
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identificar as tecnologias disponíveis no mercado, voltados a 
aplicação residencial.
A seguir, será apresentado uma análise do potencial de 
redução de demanda, com base nos custos de implantação de 
dois sistemas de aproveitamentos solar, o primeiro composto 
um kit PV e segundo com um kit PV+AAS, ambos interligados 
na rede de distribuição de energia elétrica.
4. RESULTADOS
Os custos de implantação de para 2 cenários que utilizam os 
sistemas PV e AAS para uma residência típica de 4 moradores, 
com nove cômodos, com um consumo médio de 300 KWh/mês 
em uma região com radiação média 6kWh.dia-1 ou 6 Horas de 
Sol Pleno (HSP) por dia (Tabela 2). 
Para o dimensionamento da potência do sistema, é 
importante verificar os critérios de compensação regulamentado 
pelo setor de distribuição da região. O sistema adotado no Brasil 
é gerido pela normativa ANEEL 482/2012. 
Para analisar a viabilidade de implantação é importante levar 
em consideração o tempo de retorno do investimento (Tabela 3).
Os custos e dimensionamentos aqui apresentados foram 
realizados por cotação em 3 fornecedores diferentes com 
base na demanda de consumo médio mensal, para mão de 
obra especializada para instalação foi considerado o custo de 
instalação de 10% do valor dos equipamentos. Considerando e 
que os custos tarifários da concessionária é de aproximadamente 
R$ 0,90 por kWh (Tarifa + encargos + tributos), teremos a 
relação apresentada na Tabela 3.
As tecnologias voltadas ao aproveitamento solar, apresentam 
um grande potencial econômico e benefícios para a sociedade. 
Atualmente, várias tecnologias vêm aprimorando os módulos 
PV e AAS disponíveis no mercado. No caso dos módulos PV, 
o fator chave da evolução, está na disponibilidade do silício 
e na simplicidade de fabricação, que permitiu atingir 20,4%. 
Pelos valores apresentados nas Tabelas 2 e 3, observa-se que 
a integração dos sistemas PV e AAS, se apresenta como a opção 
mais vantajosa, com um tempo de retorno do investimento em 
até 8 anos. Salienta-se, que se houvesse maiores incentivos do 
governo, tais custos poderiam ser reduzidos.
Se consideramos a necessidade de aquecimento da agua em 
regiões mais frias, os módulos AAS, se apresentam como uma 
excelente alternativo para uso residencial, em virtude de sua 
simplicidade e facilidade de instalação. 
Dessa forma, considerando um conjunto de 10 mil 
residências (equivalente a uma cidade de 40mil habitantes), 
pode-se ter uma redução de 3.000 MWh/mês sobre a rede de 
distribuição. Essa energia corresponde a energia produzida 
por uma pequena central hidrelétrica de 6 MW (FC=0,7) de 
capacidade instalada, o que poderia proporcionar um alivio 
na demanda de energia de uma usina hidrelétrica com déficit 
hídrico.
Para tornar esses módulos híbridos integrados a rede de 
distribuição um importante seguimentos de aproveitamento 
solar, a eficiência dos módulos devem aumentar sem 
comprometer os custos. Nesse contesto, acredita-se que o 
cenário de aproveitamento de energia solar, vai continuar 
aumentando sua participação no contexto energético mundial.
6. CONCLUSÃO 
As tecnologias voltadas a geração de energia solar 
fotovoltaica e sistemas de aquecimento de água solar estão 
se aprimorando e foram revistos neste artigo, além disso, foi 
apresentado cenários de aplicações dessas duas tecnologias, 
como uma opção de integração a rede de distribuição de energia 
elétrica.
Os sistemas híbridos (Figura 3) de aproveitamento de 
energia solar (PV e AAS) mostram-se viáveis, principalmente 
em regiões com maior demanda em aquecimento de água.
Estas tecnologias proporcionam inúmeras vantagens 
atraentes, principalmente a possibilidade de econômica a longo 
prazo e a redução da demanda junto as redes de distribuição, 
podendo proporcionar uma economia da energia hidráulica dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas com déficit hídrico. 
De uma forma ainda inicial pode-se vislumbrar um cenário 
de substituição de fontes de energia por um sistema como o 
apresentado. Nesse contexto, caso essa alternativa foce cotejada 
para a região metropolitana de Belo Horizonte ter-se-á um 
potencial de substituição de fonte de geração equivalente a 
Usina Hidrelétrica de Três Marias / MG, ou simplesmente usar 
esse potencial como ampliação da oferta de energia.
Em conclusão, abordando os principais aspectos abordados 
neste artigo, é difícil extrair exato padrão de equivalência e 
potencial de incremento energético no sistema de distribuição. 
No entanto, pode-se dizer que os módulos PV e AAS em 
telhados residências, estão sendo difundidos, podendo se tornar 
um cluster econômico que pode amenizar o déficit hídrico de 
algumas Usinas Hidrelétricas.
Cenário
Total + 10%
(R$)
Economia
(rede pública)
Retorno do
investimento
Sistema (PV).
Integrado a rede
33.000,00
R$ 3.240,00 /
ano
10,2 anos
Sistema Híbrido
(PV 70% +AAS)
Integrado a rede
24.750,00
R$ 3.240.00 /
ano
7,7 anos
Tabela 3. Tempo de retorno do investimento.
Table 3. Return on investment time.
Cenário Descrição
Implantação
(R$)
Sistema (PV).
Integrado a
rede
12 módulos PV (3,0 kWp)
Área necessária (27m²)
1 Inversores (2,5 kW)
30.000,00
Sistema
Híbrido
(PV + AAS)
Integrado a
rede
8 módulos PV (2,0 kWp)
Área necessária (18m²)
8 Inversores (2,5 kW)
1 coletor solar (2 m² para
161,3 kWh/mês)
1 Boiler de 400L: Ø 60cm x
190cm
22.500,00
Tabela 2. Custo de instalação de 2 cenários de implantação, 
considerando os valores de mercado da cidade de Belo Horizonte 
- MG.
Table 2. Cost of installation of 2 deployment scenarios, 
considering the market values of the city of Belo Horizonte 
- MG.
5. DISCUSSÃO
O consumo global de energia vem aumentando anualmente, 
sendo necessário a implantação de novos parques geradores e 
utilização de novas tecnologias para atender a demanda. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo reviu algumas técnicas e meios para geração 
de energia elétrica fotovoltaica, energia solar térmica e 
armazenamento do potencial térmico residenciais, de forma 
a diminuir a demanda da rede de distribuição de energia 
elétrica, levando em consideração um possível apoio as Usinas 
Hidrelétricas com déficit hídrico.
Dessa forma, foi possível observar, a deficiência de estudos 
de impacto da utilização da energia solar em residências, junto 
ao sistema nacional de geração de energia.
Por fim, é importante desenvolver novas pesquisas, para 
identificação de materiais, desenvolvimento de técnicas de 
simulação mais detalhados para sistemas híbridos integrados a 
rede de distribuição e de identificação de custos de implantação 
dos sistemas e que leve em consideração a possibilidade de 
fazer que essa alternativa se constitua em mais uma fonte de 
abastecimento de energia renovável.
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